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En el trabajo de grado se contextualizo el área dentro de la cual se iba a desarrollar 
la modalidad de Practica Empresarial, se estudiaron los procedimientos que se 
realizan dentro del área de trabajo especifica que para el  caso era Urbanizadores 
y Constructores Zona 1, se analizaron los daños presentados en las tuberías de 































































gres, sus posibles causas y se estableció un marco que permitió evidenciar falencias 




Las visitas de campo y la revisión de los CCTV, se realizaron siguiendo las Normas 
internas dispuestas por la EAAB para tales fines, en el estudio de los daños 
presentados en las redes que es el fin último de estudio del presente trabajo de 
grado, se empleó la NS-058, que define las fallas y cataloga los daños en las redes. 
 





Tras estudiar la información recolectada en el proceso de la realización de visitas 
de campo, después de haber revisado información puntual acerca de las tuberías 
de alcantarillado de Gres Vitrificado, como su fecha de puesta en servicio y teniendo 
en cuenta que las redes de este tipo tienen una vida útil en condiciones normales 
de funcionamiento de alrededor de 100 años se pudo establecer diversas causas, 
de naturaleza externa e inherente al propio accesorio, que tienen que ver con el 
contexto puntual de la ciudad de Bogotá D.C. y su crecimiento carente de 
planificación. 
 
Las redes en Gres fueron el primer material usado para canalizar en principio, 
únicamente aguas de tipo sanitario, debido a su bajo coeficiente de rugosidad, a su 
índice mínimo de ex filtración al subsuelo, y a que en principio las cargas 
superficiales no se proyectaban en altura. La re densificación de la ciudad y el 
creciente sector constructivo, han dado origen al fenómeno de aumento de 
habitantes por hectárea que está estimado actualmente en un promedio de 750, el 
flujo vehicular crece y el subsuelo se expone a cargas mayores de las estimadas, la 
necesidad de la población de desplazarse, ha convertido vías residenciales en vías 
principales, y estos fenómenos afectan directamente a las tuberías. 
 
La fragilidad del material de Gres al aplastamiento es evidente por lo que en las 
inspecciones con CCTV, se pudo observar desplazamiento de juntas de todo tipo, 
la dimensión de cada sección y la cantidad de juntas que se presentan en un tramo 
de 100 metros hace que las redes de alcantarillado sean más susceptibles a los 































































cambios de carga, y esto genera la entrada de raíces, la ex filtración de aguas 
residuales al subsuelo y por ende el fallo del sistema de alcantarillado. 
 
La EAAB en principio construyo las redes y apoyo las labores de conexión de los 
usuarios, pero al aumentar la demanda de clientes, se le delego la labor de realizar 
las conexiones a los constructores, y debido a el proceso que deriva realizar este 
tipo de adaptaciones a las tuberías de gres, se presentó y aun se sigue presentando 
el principal fenómeno de alteración y perjuicio al sistema de alcantarillado. 
 
Las conexiones erradas, son, como su nombre lo indica, conexiones que obvian 
el proceso adecuado de empalme entre una red domiciliaria y los colectores 
sanitarios, el proceso normal consiste en realizar una excavación a cielo abierto que 
permita manipular de forma total la sección a intervenir del tramo, de ser posible 
debería reemplazarse la sección de tubería, por un accesorio que tenga derivación 
en “YEE” y permita un sello hermético, por el contrario lo que se hace es que con 
herramientas convencionales se hace la apertura del tubo en el punto que sea 
necesario y simplemente se introduce la tubería domiciliaria al interior de la red. 
 
Este tipo de intervenciones no solo debilitan la sección de tubería, sino que 
favorecen infiltraciones de materiales pétreos, y generan la aparición de grietas y 
roturas que tienen como consecuencia final la destrucción de la red, y ya que en un 
tramo de cien metros pueden existir como mínimo 10 conexiones por cada costado 
de la red se generan daños locales que terminan ocasionando traumatismos y 
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